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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ПОЖТЕСТ) ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учрещцение (Всероссийский ордена (3нак Почета))
научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации
по делам грацqанской обороньi, чрезвычайнып,1 сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствийD,
место нахощqения 143903, РОССИЯ, Московская область, г, Балаtl:иха, мкр. ВНИИПО, д 12,
регистрационный номер RA, RU,10ЧС'13 от 04 05.201 5,
телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojteSt@vniipo, rч

ЗДЯВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С QГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
оБъцинЕниЕ (сиБирскиЙ АрсЕнАл),
месго нахохцения 630073, РосСИя, оБлАстЬ ноВосиБирскАЯ, Город новосиБирск, l\,,lикрорАЙон гоРскИЙ, доМ 8А,
ОГРН 1 135476165285, телефон/факс +7 З83 21 1 29 63, +7 38З 210 53 30, e-mail: iпfо@аrsепаlрго,ru,
адрес месга осущеfiвления деятельности бЗЗ010, РОССИЯ, ОБЛДСТЬ НОВОСИБИРСl(AЯ, ГОРОД БЕРДСК,
улицА лЕнинд, дом 89/2

ИЗГОТОВИТЕЛЪ ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НДУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
оБъЕдИНЕнИЕ (сиБирскиЙ APcEHAJl,,,
месго нахоцqения 630073, РОССИЯ, оБлАстЬ НоВосИБИРсиЯ, гоРод новосиБирск, микрорАЙон горскиЙ, дом sА,
ОГРН 1 135476165285, телефоrфакс +7 З83 211 29 63, +7 З83 210 53 З0, e_mail: iпfо@аБепаlрrо,rч,
адрес месrа осуцествления деятельности по изготовлению продукции 63З010, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,
город БЕрдск, улиLlА лЕнинА, дом 892

прод}.кция
Приборы адресной радиоканальной системы (ВС-ВЕКТОР-АР), ТУ 26,30,50-047-12690085-2021
(Технические средства пожарно-охранной сигнализации и пожарной автоl\4атики адресной радиоканальной
системы (ВС-ВЕКТОР-АР>, Технические условия) (см Приложение N9 0881275)
Серийный выпуск

кодтнвэдЕАэс 85з1 10

соотвЕтств}ът трЕБовдниям ТР ЕАЭС 04З12017 <О требованиях к средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения)

СЕРТИФИКАТ COOTBETCTBIбI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационвых ислытаниях N9 0621ТР выдан 19.09 2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU 21МЧ01.
Акг о результатах анализа состояния производства Ns 15928/ 16136/ 16344Л 6345Л 6346115347 от 28,01 ,2022
ос (пожТЕст) ФГБУ ВНИИПо МЧС России. RА,RU,l0Чс13,
Схема сертификации: 1с

ДОПОАНИТЕАЪtIАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53З25-2012 (Техника пожарная. Технические средства
пожарной автоматики, Общие технические требования и методы испытаний>, (см. П риложение N9 0881276)
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в документации
Анализ состояния производства проведен посредством

срок д,ЕиствI4я с
ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

21.09.2022 по

Р},ковомтем (уполItомочеяное
аицо) орrача по сертtrФикации

николаевна

tпt

Алексей Валерьевич





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКДТУ COOTBETCT'BIzL]Я N9 ЕДЭС RU C-RU, ЧС 1 З- В. 00655/22

Серлтя RU Nq 0ВВ1276

Свободной формы

Приложение описание

Стандарты и иные документы,
примененные при сертификации

ГОСТ Р 5З325-2012 (Техника пожарная, Технические средства пожарной
автоматики Общие технические требования и методы испытаний) (раздел 7:

пп 728,7-2 10,7,2 12 7 2 13,7 31,7,4,1 (а, в, г, д),7,4,3 (а, б),7 4,4,7 4,5,7 51,
7 61 1-7 61,15 (а б, 0, 7 6 1 16 7 6,1,18,7,6,2,7,6,3,1 7,6,3,2 (а, б), 7,6,3.3,
7 6 4 7,7,7,8, 7 10,3, 7,14 2) - для продукции: Прибор приемно-контрольный и

управления охранно-пожарный адресный радиоканальный
<ВС-ВЕКТОР-АР1 20> (ППКУОП (ВС-ВЕКТОР-АР1 20)) в составе:
контрольная панель < ВС-ВЕКТОР-АР,] 20 КПD (КП (ВС-ВЕКТОР-АР120 КП>),

устройство регистрации событий (ВС-УРС ВЕКТОР> (УРС (ВС-УРС ВЕКТОР>);

ГОСТ Р 53325-20']2 (Техника пожарная Технические средства пожарной
автоматики Общие технические требования и методы испытаний) (раздел 7:

пп.7.28,7 2.10,7 212,7-2 13,7,4,1 (а,в,г, ,7 43(а,б) 7 4 4,7 4 5,7 5,1,
7 61-1 -7 6,1.15 (а, б, в, ф, 7,6 1 '16, 7,6,1 18,7,6,2,7,631,7 б З.2 (а, б), 7.6 З.З,
7 6 4, 7.7, 7.8, 7, 1 0,3, 7 14 2) - для продукции: Прибор пожарный управления
оповещением адресный радиоканальный (ВС-ВЕКТОР-ОПОВЕЩЕНИЕ)
(ППУО (ВС-ВЕКТОР-ОПОВЕЩЕНИЕ)) в составе,
контрольная панель (ВС-ВЕКТОР-ОПОВЕЩЕНИЕ КП) (КП (Bc-BEfioP-
ОПОВЕЩЕНИЕ КП)),
устройство регистрации событий (ВС-УРС ВЕКТОР) (УРС (ВС-УРС ВЕКТОР>);

ГОСТ Р 5З325-20]2 (Техника пожарная Технические средства пожарной
автоматики Общие технические требования и методы испытаний>
(раздел 7: пп,7,2,6,7,2 10,7 З,1 (а,б в), 7 3 4,7,4,1 (а, в), 7 7, 7 8,7 14 2) -
для продукции: Устройство передачи извецений адресное радиоканальное
(ВС-ПИ ВЕКТОР> (УПИ (ВС-ПИ ВЕКТОР));

ГОСТ Р 5З325-2012 (Техника пожарная Технические средства пожарной
автоматики Общие технические требования и [4етоды испьпаний)
(раздел 7: пп 7 26,Т2,8 7 210, 7 3,1 (а б, в, д), 7.4,1 (а,г,в),7,7,7 8 7,142)-
для продукции: Ретранслятор радиоканальный (ВС-РТР ВЕКТОР>
(РТР (ВС-РТР ВЕКТОР>);

ГОСТ Р 53325-20]2 (Техника пожарная Технические средства пожарной
автоматики, Общие технические требования и методы испытаний) (раздел 4:

пп 42,1 5,4.221-422,5,42,3,42.5 1,4,2,9,2,412,1,2-412,1,4,4.1222-41226,
раздел 7: п. 7,4,6) - для продукции, УстроЙство дистанционного пуска адресное
радиоканальное (ВС-УДП ВЕКТОР) (УДП (ВС-УДП ВЕКТОР))

Рl,ководите,rъ (1тIо,tномоченное
.,tицо) оргава по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор )
(экспертьi (экспертьгаудиторы) )

/ николаевна

Валерьевич


